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カラスの巣が原因で高圧停電事故が発生!!
むつ事業所 宮川 雄統

構内第一柱上の腕金にカラスが巣作りしたことで
高圧停電となった事例を紹介します。

〔状況〕
４月初旬の土曜日の深夜23時35分頃、電気事故受

付センターから「東北電力ネットワーク㈱から、お
客さま構内第一柱の高圧区分開閉器が開放し、同柱
上にカラスの巣が見えるので確認をお願いします
と、電話が入った」との連絡がありました。直ちに
所長に同行する同僚の手配を依頼のうえ、高圧停電
事故の探査に必要な機材を車載し、２名で出動しま
した。

〔調査〕
お客さまに到着し、現地に待機されていた東北電

力ネットワーク㈱社員と一緒に現場の状況を確認し
ました。当該お客さまの構内第一柱を点検したとこ
ろ、高圧区分開閉器の開放と同柱の腕金にカラスの
巣を確認しました。さらに昇柱して確認したところ、
焼けたカラスの巣、高圧電線及び高圧碍子に焦げ跡
がありました。

〔原因〕
カラスの巣に使われていた枝などが、海に近いと

いうこともあり塩分を含んだ潮風の影響で導電性と
なり、高圧電線や金属製の腕金を通して、線間短絡
又は地絡で停電したと推測されます。巣の材料に金
属製のハンガーが混入し、停電の原因となる場合も
多くあります。

〔復旧〕
カラスの巣を撤去した後、お客さまに状況を説明

するとともに、焼損機器の交換をお願いしました。
お客さまから弊協会に復旧工事の依頼をいただき、
電気工事店を手配しましたが、休日のため機材が準
備できず、翌日に焼損機器を交換して復旧しました。
併せて、今後同様の事故を防止するために、巣作り
防止器具の取り付けを提案し、了承をいただきました。

〔お客さまの声〕
「深夜からの対応に感謝します。停電が長引けば

氷の製造出荷に影響がでて困ったことになってい
た。大変お疲れさまでした」と感謝の言葉をいただ
きました。

〔まとめ〕
春先は、カラスの営巣が原因で停電事故が度々発

生します。お客さまには、周辺からカラスの鳴き声
や頻繁に飛ぶ姿がみられる場合は、近くに営巣が疑
われますので、構内第一柱などにも注意を払ってい
ただければ、停電事故防止に繋がると思います。よ
ろしくお願いいたします。
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